
Федеральная служба по надзору в сфере защити прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан») 

Орган инспекции 
450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 

тел. (347)287-85-00; fgu2@02.rospotrebnadzor.ru 

Уникальный номер з 

УТВЕ 
:ово, 
/Е.В.: 2 0 2 2 

ЛИЦ 

.RU.710014 

по результатам 
от « » 

б т о к о л № П- 3 f - < * 4 3 
ерений 

2022 г. 

Заявитель: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа Ml с. Архангельское муниципального района Архангельский район 
Республики Башкортостан Щ< _ 
Юридический адрес: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, 
ул. Советская, д.53 
Основание: Договор №Д-54-8742 от 10.12.21г. 
Место проведения измерения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 с.Архаягельское муниципального района 
Архангельский район Республики Башкортостан, 453030, Республика Башкортостан, 
Архангельский район, с.Архангельское, ул. Советская, д.53 
Дата и время проведения измерений: 23.12.2021 с 09:00 до 15:00час 
Цель проведения измерений: установить параметры микроклимата на соответствие 
СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Метод измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях». 

Наименование Заводской номер 
Свидетельство о поверке 

Погрешность Наименование Заводской номер 
дата, номер действительно 

до 
Погрешность 

Метеометр 
МЭС-200 А 

ЯВША.416311.003 К» 7169 
КС-АБ/05-02-
2021/3501427! 
о т 0 s . 0 2 . 2 0 2 1 

04.02.2022г 

Относительная влажность ±3,0% 
Температура+0*2°С 

Скорость движения воздуха_+(0,05+0,05Ух) 
м/с 

Дальномер 
лазерный 

BOSCH GLM 50 
№212479164 

23.03.21 
С-АБ/02-09-

2021/46598236 
2 2 . 0 3 . 2 0 2 2 Г ±1,5мм 

Термометр 
лабораторный 

электронный ЛТ-
300 

№809088 
№С-АБ/03-02-
2021/34358554 
от 03.02.2021 

0 2 . 0 2 . 2 0 2 2 Г температура воздуха ±0,05°С 

Должность, ФИО лица, присутствующего при измерениях: директор Рыжикова Т.З. 
Должность, ФИО лица, проводившего измерения: химик-эксперт отдела отбора, приема и 
кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Давлетбаева Э.М. 
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Дополнительные сведения: метеоусловия - t°C наружного воздуха -15 °С, облачно, период года 
- теплый/ холодный(нужное подчеркнуть). В таблице представлены результаты измерений с 
двухсторонним интервалом неопределённости с уровнем доверия 95% . 

Измерения параметров микроклимата в жилых, общественных зданиях и помещениях 

№ 
№ 
п/п 

Место проведения 
измерений, 

наименование 
помещения или 

категория 

Высота 
от 

пола, м 

с 
Температура воздуха, Относительная 

влажность воздуху % 
Скорость движения, 

воздуха, м/с № 
№ 
п/п 

Место проведения 
измерений, 

наименование 
помещения или 

категория 

Высота 
от 

пола, м 
Измеренная Допусти 

мая Измеренная 
Допусти 

мая Измерен 
ная 

Допусти 
мая 

Кабинет начальных классов №119 

1 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,1 22,3*0,06 • „•• х-ЧК "" •"••". г 45,4*2,46 <0,1 * 

1 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,6 22,4±0,06 ¥ Л:. 45,3*>,46 <0,1 -

1 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 1,5 22,4±0,06 18-24 45,3 ±3,46 40-60 <0,1 0,1 1 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

1,7 22,4*0,06 45,3*3,46 * <0,1 -

2 в центре 
•помещения 

0,1 22,3*0,06 45,4±3,46 <0,1 -

2 в центре 
•помещения 0,6 22,4*0,06 45,3*3,46 f ' .... <0,1 т. 2 в центре 
•помещения 

1,7 22,4*0,06 ч 45,3*3,46 <0,1 -

3 0,5 м от правой 
стены 1,5 22,4*0,06 18-24 45,3*3,46 40-60 <0,! 0,1 

4 0,5 мот левой 
стены 1,5 22,4±0,06 18-24 • * 

t1 1 •• 
45,3*3,46 Ш0 <0,1 од 

5 
0,5 м от 
противоположной 
окну стены 

1,5 22,4x0,06 18-24 J: / 45,3*3,46 40-60 <0,1 0,1 

Кабинет начальных клам юв №120 

6 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,1 22,3*0,06 45,1*3,46 <0,1 -

6 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,6 22,4*0,06 .si: •• 45,0*3,46 <0,1 • г:-6 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 1,5 22,4±0,06 18-24 45,0*346 40-60 <0,1 0,1 6 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

1,7 22,4x0,06 45,0*3,46 <0,1 •т ... . 

7 в центре 
помещения 

0,1 22,3*0,06 45,1*3,46 <0,1 -

7 в центре 
помещения 0,6 22,4*0,06 4" ' 45,0*3,46 - <0,1 7 в центре 
помещения 

1,7 22,4*0,06 45,0*3,46 <0,1 -

8 0,5 мот правой 
стены 1,5 22,4*0,06 18-24 45,0*3,46 40-60 <0,1 0,1 

9 0,5 м от левой 
стены 1,5 22,4*0,06 18-24 45,0*3,46 40-60 <0Д 0,1 

10 
0,5 м от 
противоположной 
окну стены 

1>5 22,4*0,06 18-24 45,0*3,46 40-60 <0,1 0,1 

Кабинет трудового обучения №117 

11 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,1 22,5*0,06 45,4*3,46 <0,1 -

11 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,6 22,6*0,06 - 45,3*3,46 - <0,1 -
11 

на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 1,5 22,6*0,06 18-24 45,3*3,46 40-60 <0,1 0,1 

11 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

1,7 22,6*0,06 - 45,3*3.46 <0,1 -

12 в центре 
помещения 

0,1 22,5±0,06 - 45,4*3,46 - <0,1 
12 в центре 

помещения 0,6 22,6±0,06 - 45,3*3,46 • <0,1 -12 в центре 
помещения 

1,7 22,6*0,06 - 45,3*3,46 - <0,1 -

13 0,5 м от правой 
стены U 22,6±0,06 18-24 45,3*3,46 40-60 <0,1 0,1 

14 0,5 м от левой 
стены 1,5 22,6*0,06 18-24 45,3*3,46 40-60 <0,1 0,1 

15 
0,5 м от 
противоположной 
окну стены 

1,5 22,6*0,06 18-24 45,3±3,46 40-60 <0,1 0,1 
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Кабинет начальных классов №28 

16 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,1 22,4±0,06 - 45,5*3,46 <0,1 

16 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,6 22,5*0,06 - 45,4*3,46 - <0,1 -
16 

на расстоянии 50 
см от наружной 
стены т 22,5*0,06 18-24 45,4*3,46 40-60 <0,1 0,1 

16 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

1,7 22,5*0,06 - 45,4*3,46 <0,1 

17 в центре 
помещения 

0,1 22,4*0,06 45,5*3,46 • • <0,1 -

17 в центре 
помещения 0,6 22,5*0,06 < 45,4*3,46 <0,1 -17 в центре 
помещения 

1,7 22,5*0,06 - 45,4±3,46 - <0,1 г 
0,5 м от правой 
стены 1,5 22,5±0,06 18-24 45,4*3,46 40-60 <0,1 0,3 

19 0,5 м от левой 
стены 1,5 22,5x0,06 18-24 45,4*3,46 40-60 <0,1 0,1 

20 
0,5 м от 
противоположной 
окну стены 

U5 22,5±0,06 18-24 45,4±3,46 40-60 <0,1 од 

Актовый зал 

21 
на расстоянии 50 
см от наружной 
члены 

0,1 21,6±0,06 45,5*3,46 <0,1 -

21 
на расстоянии 50 
см от наружной 
члены 

0,6 21,7±0,06 45,4*3,46 - <0,1 -
21 

на расстоянии 50 
см от наружной 
члены 1,5 21,7±0,06 18-24 45,4*3,46 40-60 <0,1 0,1 

21 
на расстоянии 50 
см от наружной 
члены 

1,7 21,7*0,06 45,4*3,46 <0,1 -

22 в центре 
помещения 

од 21,6*0,06 - 45,5*3.46 ' * <9,1 -

22 в центре 
помещения 0,6 21,7*0,06 45,4*3,46 - <0,1 * 22 в центре 
помещения 

• 1,7 21,7±0,06 
*. ' * ' 45,4*3,46 ; <0,1 -

23 0,5 м от правой 
стены 1,5 21,7*0,06 18-24 45,4*3,46 40-60 <0,1 од 

24 0,5 м от левой 
стены 1,5 21,7*0,06 18-24 • 45,4*3,46 40-60 <0,1 0,1 

25 
0,5 м от 
противоположной 
окну стены 

1,5 21,7*0,06 18-24 45,4*3,46 40-60 <0,1 0,1 

Спортивный зал 

21 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

0,1 19,4±0^06 18-20 46,3*3,46 . 40-60 <0,1 од 

21 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

1,1 19,5*0,06 • - »••• 46,2*3,46 г..- ,»' : : . , ' -- ,- <0,1 
21 

на расстоянии 50 
см от наружной 
стены . 1,7 19,5*0,06 . ? " 46,2*3,46 ; <0,1 « 

21 
на расстоянии 50 
см от наружной 
стены 

2,0 19,5*0,06 18-20 46,2*3,46 40-60 <0,1 0,1 

22 в центре 
помещения 

0,1 ] 9,4*0,06 46,3*3,46 <0,1 -

22 в центре 
помещения 

1,1 19,5*0,06 - 46,2*3,46 - <0,1 -22 в центре 
помещения 

1,7 19,5±0,(£ - 46,2*3,46 - <0,1 -

23 0,5 м от левой 
стены 

0,1 19,5±0,06 18-20 46,2*3,46 40-60 <0,1 од 
23 0,5 м от левой 

стены 2,0 19,5*0,06 18-20 46,2*3,46 40-60 <0,1 од 

24 0,5 м от правой 
стены 

0,1 19,5*0,06 18-20 46,2*3,46 40-60 <0,1 од 
24 0,5 м от правой 

стены 2,0 19,5*0,06 18-20 46,2*3,46 40-60 <0,1 од 

25 
0,5 м от 
противоположной 
окну стены 

0,1 19,5*0,06 18-20 46,2*3,46 40-60 <0,1 од 
25 

0,5 м от 
противоположной 
окну стены 2,0 19,5±0,06 18-20 46,2*3,46 40-60 <0,1 0,1 

Заключение: параметры микроклимата в помещениях Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа Ml с.Арангельское 
муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, по адресу: 453030, 
Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д.53, с учётом 
двухстороннего интервала неопределённости, находятся в зоне допустимых значений, 
установленных требованиями СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 
V, п.88, п.89, п.93, табл.5.34. 
Сотрудник Органа инспекции: 
инженер отдела физических факторов Мустафина З.М. 

Ф 02-153-02-2020 стр. 1 из 3 
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции 


